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07 de marzo de 2017
OFICIO N° AI-ECE-001-17

M.B.A.
Giberth Jiménez Siles
Alcalde Municipal

Asunto: Estudio sobre el sistema eléctrico del Edificio Municipal

Estimado senor:

Esta Auditoria Interna, a raiz de la circular N° AM-AA-120-16, del 10/03/2016, dirigida
a los funcionarios municipales y a situaciones presentadas en esta oficina, referente
al sistema eléctrico del Edificio Municipal, emitié la Advertencia N° 152-16, del
18/05/2016, con el fin de que la Alcaldia Municipal realizara un informe sobre las
acciones que adoptaria al respecto.

Con el oficio N° AM-432-16, del 19/05/2016, ese Despacho solicita al Area
Administrativa un estudio del sistema eléctrico del Palacio Municipal para valorar
su estado actual, con el objeto de que el mismo brinde insumos y recomendaciones
para tomar medidas inmediatas.

Con el fin de dar seguimiento a la Advertencia N° 152-16, mediante el oficio N° 369-
16, del 27/09/2016, esta Auditoria Interna le solicita a la Alcaldia, un informe de lo
actuado y copia del estudio del sistema eléctrico del Palacio Municipal.

El dia 17/11/2016, con el oficio N° AM-1846-16, de esa Alcaldia se adjunta el oficio
N° DA-154-2016 del 06/10/2016, en donde se informa sobre varias acciones que se
han ejecutado para minimizar riesgos presentados en las instalaciones eléctricas,
pero para el estudio del sistema eléctrico se debe de contratar un ingeniero
eléctrico, dado que en la institucidon no se cuenta con el personal capacitado para
la realizacién del mismo.

La Auditoria el 21/12/2016 con el oficio N° 531-16, solicita entre otras, las gestiones
que se han ejecutado con respecto a la confratacion de un Ingeniero Eléctrico
para realizar el estudio del sistema eléctrico municipal, segun lo indicado mediante
el oficio N° DA-154-2016.

La Alcaldia Municipal, con el oficio N° AM-047-17 del 10/01/2017, da respuesta al

oficio N° 531-16 y adjunta el informe N° DA-08-2017 del 10/01/2017 de la Direccioén
Administrativa, en el cual se establece que se estd en la espera de incluir dentro
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del presupuesto en la préoxima modificacion presupuestaria, los recursos para la
contrataciéon de un ingeniero eléctrico.

De lo anterior, se desprende que desde el momento de la advertencia realizada
por la Auditoria Interna a la fecha (nueve meses aproximados), si bien es cierto se
comenta que se han gestionado algunas medidas para reducir situaciones por
problemas en el sistema eléctrico, no se cuenta con un estudio de un profesional
en esta materia, que permita determinar el estado del sistema eléctrico del Edificio
Municipal y que identifique las medidas emergentes que se deben de adoptar para
minimizar los riesgos que pueden existir en caso de materializarse un evento.

Por tal razén, en aras de reducir los riesgos asociados al no contar con un estudio
técnico emitido por un profesional sobre el sistema eléctrico del Edificio Municipal,
es que esta Auditoria Interna formula la siguiente recomendacion:

1) Ejecutarlas gestiones necesarias para que en un plazo de dos meses se realice
un estudio de valoraciéon del sistema eléctrico del Edificio Municipal, el cual
permita determinar su estado en cuanto a su capacidad de consumo eléctrico,
asi como las acciones pertinentes para minimizar los riesgos que puedan existir
por problemas eléctricos.

La acreditacion del cumplimiento de la recomendacién ante esta Auditoria

Interna, se realizard con la remisién de copia del informe de la valoracion del
sistema eléctrico.

Atentamente,

Lic. Alvaro Fidel Rescia Barahona
Auditor Interno

C. Concejo Municipal.
Archivo.
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